WARMINSKO-MAZURSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI Olsztyn, 3 lutego 2023 r.
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.52840.1.2023.2
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U.2022.2057 t.j.), w zwigzku z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. - zwanego
dalej ,warunkami technicznymi”), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej dla budynku intematu z czescig kuchenng, z salami
dydaktycznymi oraz kottownig (A i B), Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
w Szymanowie, Szymanowo 2, 14-300 Morag, powiat ostrodzki” z sierpnia 2022 r.,
sporzgdzonej przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Franciszka Mackojcia
(upr. nr RZE/X/0055/05) oraz rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych inz. Macieja Karnacewicza (upr. nr 727/2021), z rozwigzaniami
zamiennymi polegajgcymi na:

1. zastosowaniu systemu sygnalizacji pozarowej, zapewniajgcego ochrone catkowitg
obiektu, potagczonego z obiektem Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Ostrodzie;

2. wyposazeniu drog ewakuacyjnych budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
o natezeniu co najmniej 3 Ix oraz podswietlane znaki wskazujgce kierunek
ewakuacji;

wyraza sig zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz
podany w § 68 ust. 1, ust. 2, § 226 ust. 1, § 227 ust. 1, § 234 ust. 3, § 239 ust. 1,
ust. 4, § 240 ust. 4, § 242 ust. 1, § 243 ust. 1 § 244 ust. 1 pkt 2, § 245
warunkow technicznych, pod warunkiem zastosowania drzwi o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30S na korytarzu | i Il kondygnacji nadziemnej pomiedzy
pomieszczeniami nr 0/12 i 0/30 oraz pomieszczeniami nr 1/7 i 1/23, wyposazonych
w trzymacze elektromagnetyczne sterowane przez system sygnalizacji pozaru.

Autorzy ekspertyzy wystapili o wyrazenie zgody na odstepstwo w zakresie:

1. szeroko$ci biegow i spocznikébw oraz wysokosci stopni schodow w klatkach

schodowych;

2. szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej;

3. szeroko$ci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z bryly A oraz

w pomieszczeniu kuchennym;

4. obudowania i zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi gtéwnej klatki schodowej
i klatki schodowej bryty A oraz wyposazenia ich w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu,

. dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych;

. odlegto$ci miedzy $cianami zewnetrznymi budynkoéw;

. odpornosci ogniowej $ciany wewnetrznej w pomieszczeniu stotowki.
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przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostatych wymagan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej. Szczegotowy zakres odstepstw opisano w rozdziale 6.3
,Ekspertyzy technicznej (...)".

UZASADNIENIE

Przedmiotem wniosku o uzgodnienie rozwigzan zamiennych w trybie przepisu
§ 2 ust. 3a warunkow technicznych, jest przebudowa polegajgca na dostosowaniu
do wymagan przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych istniejacego
budynku Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie. Zgodnie z informacjami
zawartymi w ekspertyzie jest to budynek sktadajgcy sie z dwdch kondygnacii
nadziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej (piwnicy). Jego powierzchnia
uzytkowa wynosi 1987,16 m?, kubatura 8259,07 m?, a wysoko$¢ 11,2 m, co kwalifikuje
go do grupy wysokosci — budynek niski. Po przebudowie budynek bedzie podzielony
na 4 strefy pozarowe, a ze wzgledu na przeznaczenie zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il + PM. Wymagang klase odpornosci pozarowej catego obiektu
okreslono na poziomie nie nizszym niz ,B”.

Po analizie zaproponowanego wariantu zabezpieczenia przeciwpozarowego,
biorac pod uwage stopienn zastosowanych w obiekcie zabezpieczern, Warmirsko-
Mazurski Komendant Wojewédzki Panstwowej Strazy Pozarnej przychylit sie do
wniosku strony i uznat, ze zastosowanie zaproponowanych w ,Ekspertyzie technicznej
(...)" rozwigzan zamiennych, przy spetnieniu dodatkowego warunku,
nie pogorszy warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku. Organ uznat
za konieczne zastosowanie drzwi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30S
na korytarzu | i Il kondygnacji nadziemnej w bryle B. Naktadajac dodatkowy obowigzek
wzieto pod uwage fakt, ze autorzy ekspertyzy w ramach przyjetej koncepcji,
zaproponowali mozliwo$¢ ewakuacji z najbardziej niekostnie potozonego
pomieszczenia w bryle B na drugiej kondygnacji nadziemnej, wytgcznie do sasiedniej
strefy pozarowej i oczekiwania na uratowanie w inny sposob, bez mozliwosci
bezposredniego wyjscia z niej na zewnatrz budynku. Biorgc pod uwage powyzsze,
w ocenie Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP zastosowanie
dodatkowych drzwi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30S na korytarzu
i oddzielenie go od przestrzeni klatki schodowej zapewni ewakuacje do drugiej klatki
schodowej, obudowanej i zamknietej drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazonej
w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.

W tym miejscu nalezy podkresli¢, ze spetnienie ww. dodatkowego wymagania nie
powinno wykracza¢ poza praktyczng mozliwosc¢ jego realizacji przez strone. Ponadto
wykonanie wskazanych w postanowieniu dodatkowych rozwigzan lezy réwniez
w interesie strony, gdyz stuzy przede wszystkim poprawie warunkéw ewakuacji oraz
Zapewnieniu ograniczania rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku.

Niezaleznie od powyzszego organ wskazuje, ze:

- postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektdow wykonawczych, uzgodnionych przez rzeczoznawcéw do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych  wytacznie dla  przypadkéw  wymienionych
w postanowieniu;

— pozostate ewentualne nieprawidtowosci niewykazane w postanowieniu,
wymagaja realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej;
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,Ekspertyza techniczna (...)” stanowi integralng cze$¢ postanowienia;

- po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie
technicznej, nalezy pisemnie poinformowa¢ Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Ostrodzie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta
Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie przy
ul. Podchorgzych 38, za posrednictwem Warminsko-Mazurskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Niepodlegtosci 16, 10-045 Olsztyn,
w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Zataczniki:

1. Ostemplowana ,Ekspertyza techniczna (...)" z sierpnia 2022 r. wraz z czeécig graficzna.
muja:

1. Pan Jarostaw Witek — petnomocnik (zpo)

Szymanowo 2, 14-300 Morag
2. KW PSP Olsztyn — aa

Do wiadomosci:
1. Komendant Powiatowy PSP w Ostrodzie

DP/JG
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